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Parat IV-JB-R (rohova) o A
1sd retézcl kotevnich jednoduchych - -7
(JIV 35ADX-k (1801))

1sd retézcl kotevnich jednoduchych
(AlFe 42/7 (1375)) .
6x kloub zavésny v=8 o P
1x VPA M20x130 e .

1x kfizovy vaz e
3sd proudovych spojti ’
(svorka polopropichovaci)
(JIV 35-120 s AlFe 35-120) i .’
ADX-K 3x35 = e
AlFe 3x42/7

1 tyé& ptaci dosedaci 1300mm”
(mimimalné 1m pod $ablonu VN (pb bez WO)
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B.Z-2,3m3

Stozarova transformovna do 400kVA-koncova

s doplnénim svislého odpinace Flb a neodpinaného
kabelového svodu 3x70 - (120mm2)

1x koncova konzola VN (kat. ¢. 510-00)

1sd kotevnich izolatort plastovych

3x kloub zavésny v=8

1x mustek JB (kat. ¢. 512-00)

3x izolator VPA M20x40

3x kfizovy vaz

2sd zabrana ptaku ES-TS-180°

3x kabelové oka

2sd proudovych spojl

1x konzola svislého odpojovace (kat. ¢. 502-01)

1x svisly odpinac 25kV FIb se zhasecimi rlizky v¢. tahla (provozni znaceni ST1959)
(Pohon odpinace bude vlevo pfi pohledu na odpina¢ po vedeni ze strany namontovaného odpinace)
1sd kompteni uzemnéni stozar JB 10,5m

1sd pfipojnice/ AlFe 70/11 pro TS (kat. €. 844-10)

(propojeni odpojovac / pojistky)

1x konzola pojistkek VN JB/xx s omezovaci prepéti (kat. €. 508-00)
1sd propojeni trafa a pojistek ( kat. €. 110-00)

3x VN pojistka dle IEC 10A

1x transformator 250kVA

1x konzola transformatoru (kat. ¢. 507-00)

1x propojovaci vedeni 2x CYKY 4x150

2x trubka syodova 2x75 TS 400kVA (kat. €. 829-08)

1x rozvadéc NN RST-D 0663/4525 do 630A, ve skfini SVS-U-D
nastaveni spouste jistice In=361A

1x konzold skfiné SVS-U (kat. ¢. 516-00)

1x kryt kabelového prostoru

1x dlazba/pfed TS 1,5m2

(2x 3x deska 500x500mm)

1sd neodpinaného kabelového svodu pro kabel 22kV 3x70 - (120mmz2)
1sd kabelovych koncovek-venkovnich

3x AXEKVCEY 1x70

1x vystrazna tabulka

1x provjzorni kotva (po dobu zrani betonoévho zakladu)

Uzemnovaci soustava:

3x ekvipotencial kruhovy zemni¢ FeZn 30/4

D1=3,4m
=D2=7,4m

D3=11,4m

vypocty v technickych speeifikacich
Poznamka:

-na svislém odpinaci pred stanici budou osazeny zkratovaci
kulové body pro pfipojeni zkratovaci, stejné tak na kabelo-svodu
-mUstek na hlavnim ochranném vodici doplnit svorkou SR02
(pas/pas) s bocné vloZenou pfilozkou pro umoznéni pfipojeni
zemniciho vodiCe zkratovaci soupravy pro zajisténi pracovisté
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PROJEKTOVANA VEDENI NN - PODZEMNI (EG.D, S.R.0.)
KABELOVE VEDENI NN

PROJEKTOVANE, BODY, PRVKY (EG.D, S.R.0.)
L UZEMNENI

N PRIPOJKOVA SKRIN
=== KABELOVA CHRANICKA

STAVAUJICi VEDENI NN - PODZEMNi (EG.D, S.R.0.)
KABELOVE VEDENI NN

STAVAJICi BODY, PRVKY (EG.D, S.R.0.)

N PRIPOJKOVA SKRIN
(] ROZPOJOVACI SKRIN
. UZEMNENI

PROJEKTOVANA VEDENI VN - PODZEMNi (EG.D, S.R.0.)
KABELOVE VEDENI VN
----------------------------- UZEMNOVACI VEDENI FeZn 30/4

PROJEKTOVANA VEDENI VN - NADZEMNI (EG.D, S.R.0.)

———————— VENKOVNI| VEDENI VN-HOLE VODICE
PROJEKTOVANE, BODY, PRVKY (EG.D, S.R.0.)
BETONOVY STOZAR JEDNODUCHY

USEKOVY ODPOJOVAC
UZEMNENI

TRAFOSTANICE SLOUPOVA
JEDNODUCHE UKONCENI VODICU

OMEZOVACE PREPETI
KABELOVA SPOJKA

M O I-Fo

STAVAUJICi VEDENI VN - PODZEMNi (EG.D, S.R.0.)
KABELOVE VEDENI VN

STAVAJiCi VEDENI VN - NADZEMNI (EG.D, S.R.0.)
—_———— e ——— VENKOVNI VEDENI VN-JIV

STAVAJICi BODY, PRVKY (EG.D, S.R.0.)
() BETONOVY STOZAR JEDNODUCHY

LEGENDA SiTi TECHNICKE INFRASTRUKTURY-PODZEMNi
— —~_ —— ~—~_ — SEK-METALICKE VEDENI (CETIN A.S.)

NAVRHOVANA OCHRANNA PASMA
vV _ | KABELOVE VEDENI NN 0,4KV (EG.D, S.R.0.)

777///7///77/  KABELOVE, VENKOVNI VEDENI NN 22KV (EG.D, S.R.0.)

STAVAJiCi OCHRANNA PASMA
KABELOVE VEDENI NN 0,4KV (EG.D, S.R.0.)

7777//7//7/77/ KABELOVE, VENKOVNI VEDENI VN 22KV (EG.D, S.R.0.)
7777777777777  SEK-METALICKE VEDENI (CETINA.S.)
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GiSLO ZAMERU | Z/2025/198949

CISLO JEDNACI | R/2025/218523/3

ZHOTOVITEL PD PIK ENGINEERING, S.R.0, TYRSOVA 63, 397 01, PISEK
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ZOD. PROJEKTANT | JAN POKORNY VYPRACOVAL JAN POKORNY

CiSLO ZAKAZKY engineering.s.r.o.
KRAJ JIHOCESKY

OKRES STRAKONICE eg e

KATASTR. UZEMI  |K.U. KLOUB, CISLO K.U. 676705

MISTO STAVBY KLOUB, CAST OBCE POHOROVICE

C. STAVBY: 1030093397

STAVEBNIK EG.D, S.R.0., LIDICKA 1873/36, CERNA POLE, 602 00 BRNO

DATUM: 1/2026

NAZEV STAVBY KLOUB, K RADANUM: NN PRIP. KAB.

FORMAT: A2

STUPEN PD: |DPS

D.2.+D.2.1-STAVEBNI A TECHNOLOGICKA CAST

MERITKO: | 1:500

NAZEV VYKRESU

C.3-KOORDINACNI SITUACNI VYKRES

C. VYKRESU |C. VYTISKU:

STAVEBNI OBJEKT SO-01+50-02

C3.




